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PROTOKOL Z PRZEGLADU USTALEN POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

GL.ZUZ.3.4215.101.2022.KR Opoie dnia 23 stycznia 2023 r.

Podstawa prawna przegladu:

art. 416 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.)

1

Pozwolenie wodnoprawne — decyzja Starosty Strzeleckiego znak ROS.6341.31.2013.HP z dnia 2 sierpnia
2013 r.

Podmiot — Zakiad Gospodarki Komunalnej Zaw-Kom sp. zo. 0., ul. Swierklariska 2, 47 - 120 Zawadzkie.

Przegfad potwierdzenie realizacji warunkdw ujetych w punkcie Il. pozwolenia wodnoprawnego znak
R0S.6341.31.2013.HP z dnia 2 sierpnia 2013 r., w szczegolnosci w pkt II. ppkt 2, 3,4, 7, 101 11.

Uwagi:

Tutejszy organ pismem znak GL.ZUZ.3.4215.101.2022 KR z dnia 24 listopada 2022 r. przystapit zgodnie
z art. 416 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) do
przegladu ustalet pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Staroste Strzeleckiego decyzjg znak
ROS.6341.31.2013.HP z dnia 2 sierpnia 2013 r. na rzecz Zakfadu Gospodarki Komunalnej Zaw-Kom sp.
z0.0. oraz wezwat zaktad do przedtozenia dokumentacji potwierdzajacej realizacje warunkéw ujetych
w punkcie II. pozwolenia wodnoprawnego znak ROS.6341.31.2013.HP z dnia 2 sierpnia 2013 r., w szcze-
golnosciw pkt Il. ppkt 2, 3,4, 7, 10i 11.

. Whnioski:

Zaktad Gospodarki Komunalnej Zaw-Kom sp. zo. 0. pismem znak NOS.1112/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r.
zwracit sig z prosba o przedtuzenie terminu przedfozenia dokumentéw potwierdzajacych wywigzywanie
sig z ww. decyzji do dnia 19 grudnia 2022 r. Zaktad w dniu 16 grudnia 2022 r. pismem z dnia 14 grudnia
2022 r. znak NO$/1121/2022 przedtozyt dokumentacje, ktéra potwierdza realizacje wiekszosci warun-
koéw ujetych w punkcie Il. pozwolenia wodnoprawnego znak R0S.6341.31.2013.HP z dnia 2 sierpnia 2013
roku, w szczegolnosci pkt Il. ppkt 2, 3,4, 7 10§ 11:

— kopie sprawozdan z badan jakosci odprowadzanych sciekéw za lata 2017 - 2022,
— zestawienie ilosci odprowadzanych sciekéw za lata 2018 - 2022,

— kopie wynikéw badan wadd rzeki Mostki za lata 2017 - 2022,

—  kopie wynikéw badan wdd podziemnych za lata 2017 - 2022.

Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlinie szkodliwych dla érodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do waéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzer wodnych (Dz. U. 2019 roku, poz. 1311) zaktad ma
obowigzek pobierania $rednich dobowych prébek $ciekéw w iloéci 12 prébek w okresie roku, a jezeli
Scieki spefniajg wymagane warunki - 4 prébek w nastepnym roku; w przypadku gdy co najmniej jedna
probka z czterech pobranych nie spetnia wymaganych warunkéw, w nastepnym roku pobiera sie
ponownie 12 probki. Roczny okres poboru prébek liczony jest od dnia, w ktérym decyzja w sprawie
wydania pozwolenia wodnoprawnego stata sie ostateczna. Ze sprawozdan z badan jakoéci éciekéw wy-
konywanych w latach 2017 - 2022 wynika, iz w dwdch prébkach zostaty przekroczone dopuszczalne
wskazniki zanieczyszczen tj. w jednej prébce zawiesiny ogdlnej (w 2018 r.), w drugiej prébce chemicz-
nego zapotrzebowania na tlen (ChZTc) oraz pigciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen
(BZTs) (w 2020 r.). Zgodne z pozwoleniem wodnoprawnym dopuszczalna wartoéé zanieczyszczen
w oczyszczonych sciekach komunalnych, w zakresie ChZTe wynosi 125 mg 0/l, BZTs 20 mg 0,/ oraz
zawiesiny ogolnej 35 mg/I. Wyniki z badar jakosci sciekdw z ww. prébek:



— raportz badan nr31774/LB/2018, w ktorym wartos¢ zawiesiny ogélnej wyniosta 55 + 8 mg/l,
— raport z badan nr 6653/LB/2020, w ktérym wartos¢ ChZTc wyniosta 136 + 24 mg 0,/l, a BZTs
rowna byfa 75 + 19 mg 0,/I.

Zgodnie z zatacznikiem nr 8 ust. 1 pkt 12 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédla-
dowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. 2019 roku,
poz. 1311) scieki bytowe oraz $cieki komunalne, wprowadzane do wdéd lub do ziemi, spetniaja
wymagane warunki, jezeli liczba pobranych w okresie roku $rednich dobowych prébek éciekéw, ktore
nie spetnity warunkéw dotyczacych najwyzszych dopuszczalnych wartosci substancji zanieczyszczajgcych
albo minimalnego procentu redukcji substancji zanieczyszczajgcych, okreslonych wskaznikami BZTs,
ChZT, i zawiesiny ogdlnej, nie jest wigksza od liczby $rednich dobowych prébek éciekow bytowych oraz
sciekow komunalnych, ktére moga nie spetnia¢ wymaganych warunkéw, okreslonych w zataczniku nr 7
do rozporzadzenia oraz probki niespetniajgce warunkéw, o ktérych mowa w pkt 1, nie wykazuja
przekroczen najwyzszych dopuszczalnych wartoéci substancji zanieczyszczajacych albo minimalnego
procentu redukcji substancji zanieczyszczajgcych wiekszych niz: o 100% dla BZTs i ChZT oraz o 150% dla
zawiesiny ogodlnej. Warto$¢ chemicznego zapotrzebowania na tlen nie przekroczyta o 100 %, a wartoéc
zawiesiny ogolnej nie przekroczyta o 150 % najwyiszych dopuszczalnych wartoéci substancji zanie-
czyszczajgcych. Natomiast wartos¢ BZTs przekroczyta najwyiszg dopuszczalng wartosé substancji
zanieczyszczajgcej wiecej niz o 100%.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 7 ww. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej
z dnia 12 lipca 2019 r. liczba $rednich dobowych prébek $ciekdw bytowych, ktére moga nie spetniac
wymaganych warunkow, przy obowiagzku dokonywania 12 prébek w ciggu roku, wynosi 2. Liczba probek
sredniodobowych niespetniajgcych wymagan, w okresie obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego
w latach 2017 - 2022 nie przekroczyta dopuszczalnej iloéé 2. W 2020 r. jednokrotnie przekroczono
dopuszcza warto$¢ BZTs.

Na zakfad w punkcie Il. ppkt 2 ww. pozwolenia wodnoprawnego zostat natozony obowigzek niezwiocz-
nego przeprowadzenia remontu wylotu $ciekdw z oczyszczalni do koryta betonowego oraz uszczelnienia
dna i Scian koryta. Do momentu sporzadzenia protokotu zakfad nie wywigzat sie z powyizszego obo-
wigzku. Odnosnie do remontu zostaty przekazane nastepujgce informacje:

- spotka w dniu 30.01.2020 r. ztozyta wniosek o dofinansowanie zadania pn. »Modernizacja kanatu
odptywowego z oczyszczalni Sciekdw w Zawadzkiem ul. Ogrodowa” w ramach konkursu PRO WO na lata
2014 - 2020 Os Priorytetowa V Ochrona Srodowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Dziatania
5.4 Gospodarka wodno-$ciekowa. Jednakze po weryfikacji wniosku nie otrzymata dofinansowania,

- kolejnym krokiem spétki na otrzymanie dofinansowania byto zfozenie wniosku zawierajace ww.
zadanie wraz z modernizacjg oczyszczalni sciekdw w ramach | naboru w programie Polski tad. Zadanie
zgtosita Gmina Zawadzkie w ramach trzech zadan mozliwych do zgtoszenia. Gmina Zawadzkie nie otrzy-
mata promesy na realizacje tego zadania,

- spotka zlecita opracowanie projektu pn. ,Przebudowa kanatu odptywowego z oczyszczalni $ciekéw
w Zawadzkiem,

- spotka przy sktadaniu wniosku o zatwierdzenia taryfy na pobér wody i odprowadzanie éciekéw do Wéd
Polskich chciata te inwestycjg zakwalifikowac do kosztéw z wigzanych z oczyszczaniem éciekéw, jednakze
koszt inwestycji znacznie wplynatby na koszt jednostkowy 1 m® oczyszczonych $ciekéw, co zbyt obciazy
mieszkarcow Gminy Zawadzkie. W zwigzku z powyiszym zaktad zamierza na modernizacje kanatu
siegngc¢ po srodki zewnetrzne, m.in. pochodzgce z UE.

Zaktad w pismie znak NO$/1121/2022 z dnia 5.12.2022 r. deklaruje, ze utrzymuje w nalezytym stanie
technicznym koryto rzeki Mostki oraz rzeki Koronczok poprzez regularne koszenie traw w korytach rzek,
na dfugosci okreélonej w pozwoleniu wodnoprawnym oraz regularne czyszczenie koryt rzek z potama-
nych gatezi i innych przeszkdd.



Pozostate wyniki badan jakosci Sciekéw oraz zbiorcze zestawienie ilosci odprowadzanych $ciekéw sg
zgodne z ustaleniami decyzji znak ROS.6341.31.2013.HP z dnia 2 sierpnia 2013 r. Analiza przedtozone]
dokumentacji oraz wynikdw prowadzonych badan potwierdza, ze Zaktad Gospodarki Komunalnej Zaw-
Kom sp. zo.o. spetnia wigkszos¢ warunkéw i obowigzkéw wynikajace z ww. pozwolenia wodnopraw-
nego.

W zwigzku z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ wszczecia postepowania w sprawie cofniecia pozwole-
nia wodnoprawnego zgodnie z art. 415 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz.
2625 ze zm.).

Zataczniki:
—  pismo znak NOS$/1121/2022 z dnia 5.12.2022 r.
— kopie sprawozdar z badan jakosci odprowadzanych $ciekéw za lata 2017 - 2022,
— zestawienie ilosci odprowadzanych $ciekdw za lata 2018 - 2022,
— kopie wynikow badar wod rzeki Mostki za lata 2017 - 2022,
— kopie wynikow badan wod podziemnych za lata 2017 - 2022.
Zalecenia:

Nalezy wykona¢ remont wylotu Sciekéw z oczyszczalni do koryta betonowego oraz uszczelni¢ dno
i $ciany koryta, gdyz organ moze cofng¢ pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. z art. 415 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.). Ponadto przy niespetnieniu powyz-
szego warunku, przy skfadaniu nowego wniosku o pozwolenie wodnoprawne w przedmiotowym
zakresie, organ moze nie udzieli¢ pozwolenia wodnoprawnego lub ograniczy¢ czas obowigzywania
pozwolenia z maksymalnego okresu 10 lat, réwnoczesnie naktadajgc obowigzek wykonana powyzszych
remontow w okreslonym terminie.

Podpisy:
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