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PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Strzelcach Opolskich -

przy ul. Zaktadowej 1 wh{ 10 -10- 2073

PR.52802.1.2023 -

PROTOKOL
ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych

- Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2018 r, poz. 1313 ze zm.) oraz § 10 ust.
112 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika
2005 r. w sprawie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez
Panstwowg Straz Pozarng (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu 5 pazdziernika 2023
r. przez: :

1. kpt. Mateusza Prubanta — dyzurnego operacyjnego w KP PSP w Strzelcach
Opolskich, legitymacja stuzbowa nr 151/201 - '

3

2. asp. Grzegorza Bakalarczyka — dowddce zastepu w KP PSP w Strzelcach
Opolskich, legitymacja stuzbowa nr 7190656,

legitymujacych sie upowaznieniem numer PR.52802.1.2023 7 dnia 21 wrzesnia 2023 r.,
wydanym przez Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Strzelcach
Opolskich, zostaty przeprowadzone czynnosci kontrolno-rozpoznawecze w zaktadzie ZAW-
KOM Sp. z 0.0., z siedzibg w Zawadzkiem, przy ul. Swierklahskiej 2 ‘

Nazwa i adres kontrolowanego Imig i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania kontrolowanego
ZAW-KOM Sp. zo.0,,

ul. Swierklanska 2, Katarzyna Broll - osoba upowazniona

47-120 Zawadzkie Upowaznienie z dnia 4 pazdziernika 2023 r. stanowi

zatgcznik nr 1 do protokotu.
Sabina Kmiecikowska - osoba upowazniona
Upowaznienie z dnia 4 pazdziernika 2023 r. stanowi
zatgcznik nr 2 do protokotu.

]

Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w ocbecnosci:

Imig, nazwisko, stanowisko sluzbowe przedstawiciela kontrolowanego

Katarzyna Broll - specjalista ds. organizacyjno-
prawnych
Sabina  Kmiecikowska - specjaiista ds.

organizacyjno-prawnych

Zakres czynnosci kontrolno-rozpoznawczych:
1) przestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych,

- 2) postgpowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi
gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach
zubozajgcych warstwe ozonows oraz o niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych
(Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpozarowej, a takze systemaTi
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ochrony przeciwpozarowej oraz gasnicami zawierajgcymi substancje kontrolowane, nowe
substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzaleznionymi.

Wykaz kontrolowanych obiektow, terenow i urzgdzen:
- budynek mieszkalny wielorodzinny w Zawadzkiem, przy ul. Nowe Osiedle 8,
- budynek mieszkalny wielorodzinny w Zawadzkie, przy ul. Opolskiej 11.

PODCZAS CZYNNO$CI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM PRZY UL. NOWE OSIEDLE 8 ORAZ PRZY UL. OPOLSKIEJ 11

USTALQNO, CO NASTEPUJE:

+  Odpowiedzialnoéé  za realizacje

obowigzkéw z  zakresu ochrony

przeciwpozarowej:

Wiasciciel budynku (wpisa¢ rowniez adres korespondencyjny jezeli jest inny)

Uzytkownik budynku (wpisaé rowniez adres korespondencyjny jezeli jest inny)

Nowe Osiedle 8"
ul. Nowe Osiedle 8
47-120 Zawadzkie

Wspolnota Mieszkaniowa Nieruchomosci przy ul.
‘Nowe Osiedle 8"

Wspalnota Mieszkaniowa Nieruchomos$ci przy ul.

ul. Nowe Osiedle 8
47-120 Zawadzkie

Zarzadca budynku:

Faktycznie wtadajacy obiektem

ZAW-KOM Sp. z 0.0,
ut. Swierklanska 2,
47-120 Zawadzkie

ZAW-KOM Sp. z 0.0,
ul. Swierklanska 2,
47-120 Zawadzkie

[ nie dotyczy — uzytkownik jest wiascicielem budynku

| [ kontrolowany oswiadczy!, ze nie ma zawartej umowy

nie przedstawiono umowy podczas kontroli

] umowa jest zawarta i okresla wiw zakres
[ umowa nie okresla wiw zakresu
[ inna umowa (najmu, dzierzawy, trwalego zarzadu)

Uwagi: Brak

| Wiasciciel budynku (wpisaé rowniez adres korespondencyiny jezeli jest inny)

.| Ugzytkownik budynku (wpisaé rowniez adres korespondencyjny jezeli jest inny)

.Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci- przy ul.

-Wspolnota-Mieszkaniowa -Nieruchomosci przy ul. |

Opolskiej 11" Nowe Osiedle 8"

ul. Opolska 11 ul. Opolska 11
47-120 Zawadzkie 47-120 Zawadzkie
Zarzadca budynku Faktycznie wladajacy obiektem

ZAW-KOM Sp. z 0.0,
ul. Swierklanska 2,
47-120 Zawadzkie

ZAW-KOM Sp. z 0.0,
ul. Swierklariska 2,
47-120 Zawadzkie

| [ nie dotyczy - uzylkownik jest whascicielem budynku
[] kontrolowany o$wiadezyl, Ze nie ma zawartej umowy
£X] nie przedstawiono umowy podczas kontroli

] umowa jest zawarta i okresla wiw zakres
[T umowa nie okresla wiw zakresu
[1 inna umowa (najmu, dzierzawy, trwalego zarzadu)

Uwagi: Brak

2. Charakterystyka pozarowa obiektu:

Budynek przy ul. Nowe Osiedle 8:

Budynek murowany, 5-kondygnacyjny (zaliczany do grupy wysokosci sredniowysokiej).
Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, posiada podpiwniczenie. W
budynku znajduje sie 6 klatek schodowych. Budynek ogrzewany z zewnetrznej sieci
cieptowniczej, w mieszkaniach znajduja sie kuchenki na gaz propan-butan z butli 11 kg.

Budynek przy ul. Opolskiej 11:

Budynek murowany, 3 kondygnacyjny (zaliczany do grupy wysokosci niskiej). Budynek
zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, posiada podpiwniczenie oraz strych.
W budynku znajduja sie 3 klatki schodowe. Budynek ogrzewany z zewngtrznej sieci
cieptowniczej, w mieszkaniach znajdujg sie kuchenki na gaz propan-butan z butli 11 kg
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21 Materialy niebezpieczne pozarowo oraz pomieszczenia zagrozone wybuchem -
nie wystepuja. '

2.2 Drogi pozarowe

Do budynku przy ul. Nowe Osiedle 8 doprowadzona zostata droga pozarowa wzdtuz jego
dtuzszego boku. Dostep do budynku czgsciowo zastawiony przez zaparkowane pojazdy.
Brak widocznego oznakowania drogi pozarowe;j.

Do budynku przy ul. Opolskiej 11 doprowadzony jest dojazd utwardzony — brak obowigzku
wytyczenia drogi pozarowe;.

2.3 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego.

(] brak hydrantéw
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu przy ul. Nowe Osiedle 8 .20 ms
Zaopatrzenie w wodg realizowane jest z:
"Nazwa porzadkowa Typ hydrantu Odlegtosc od obiektu Lokalizacja (nr hydr, ulica, nr domu lub opis)
Hydrant nr 1 B nadziemny [ podziemny do75m ul. Nowe Osiedle 6
Hydrant nr 2 X nadziemny [ podziemny do 150 m ul. Warynskiego
Opis, uwagii za{aczniki: Brak udokumentowanego przegladu | pomiaru wydajnosci hydrantow.
Wymagana ilod¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla ohiektu przy ul. Opolskigj 11 __ 20mds
B . Zaopatrzenie w wodg realizowane Jest z;
Nazwa porzadkowa Typ hydrantu Odleglosc od obiektu Lokalizacja (nr hydr, ulica, nr domu lub opis)
Hydrant nr 1 , & nadziemny | podziemny |- do75m ul. Opolska 9
Hydrant.nr 2 | X nadziemny O podziemny do 150 m ul. Spacerowa
Opis, uwagi i zalgczniki: Brak udokumentowanego przegladu i pomiar wydajno$ci hydrantow.

3.  Organizacja ochrony przeciwpozarowej

3.1.1  Instrukcja postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem numerdw alarmowych
Miejsce umieszczenia instrukcii ' Umieszczono ja na $cianie na parterze, przy wejsciu na Klatke schodowa budynku.

Uwagi: brak

4. Postepowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP -

W kontrolowanych obiektach nie prowadzono czynnosci kontrolno-rozpoznawczych.

6. Czynnosci zabronione.

W obiekcie stwierdzono:
: Uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i Stosowanie Innych czynnikow mogacych zainicjowac zaplon malerialow wystepujacych w strefie [ tak
| zagrozenia wybuchem. :
Uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowania innych czynnikéw mogacych zainicjowaé: zaplon malerfaldw wystepujacych w miejscach [ tak
wystepowania materialow niebezpiecznych pozarowo.
Uzytkowanig instalaci urzadzen i narzedzi nie sprawnych technicznie lub w sposdb niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi v O tak
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przez producenta badz niepoddawanych wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego, jezeli moze sig fo przyczynié do powstania pozaru
wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.

Garazowanie pojazdéw silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jezeli nie oproznicne zbiomika paliwa

tak
pojazdu i nie odigczono na stale zasilania akumulatorowego pojazdu. Lta
Rozgrzewania za pomocg otwartego ognia smoly i innych materialow w odleglosci mnigjszej niz 5m od obiektu, przyleglego do niego skladowiska

lub placu skladowego z materialami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie fych czynnosci na dachach o konstrukeji i pokryciu [ tak
niepalnym w budowanych oblektach, a w pozostalych jezeli zostana zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze

Rozpalanie ognia, wysypywanie gorgcego popiotu | zuzla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w migjscu umozliwiajacym zapalenie [ tak

sie materialow palnych albo sasiednich obiektow

Skladowanie poza budynkami w odlegloci mniejszej niz 4 m od granicy dzialki sasiedniej materialow palnych w tym pozostalosci roslinnych,

galezi i chrustu [ tak
Uzytkowanie elekirycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podiozu palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych O tak
zgodnie z warunkami okre$lonymi przez producenta;

Przechowywanie materialw palnych oraz stosowanie elementow wystroju | wyposaZzenia wngtrz z materialow palnych w odleglosci mniejszej niz

0,5mod:

a) urzadzen | instalacji, ktorych powierzchnie zewnetrzne moga nagrzewac sig do temperatury przekraczajgcej 373,15 K (100 °C), - Otak

b) linii kablowych o napieciu powyzej 1 kV, przewodéw uziemiajacych oraz przewodow odprowadzajacych instalacji piorunochronnej oraz
czynnych rozdzielnic pradu elektrycznego, przewoaddw elekirycznych silowych i gniazd wiykowych silowych o napieciu powyzej 400 V.

Slosowanie na oslony punktow Swietinych materialow palnych, z wyjatikiem materialow trudno zapalnych i niezapalnych, jezeli zostang [ tak
umigszczone w odleglosei co najmniej 0,05 m od zaréwki.

Instalowanie opraw odwietleniowych oraz osprzetu instalacji elekirycznych, takich jak wylaczniki, przelaczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio O tak
na podlozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podioza przed zapaleniem

Skladowanie materiatow palnych na drogach komunikacji ogolnej sluzacych ewakuacji lub umieszczanie przedmiotow na tych dregach w spasob I tak

zmniejszajacy ich szeroko¢ albo wysokos¢ ponizej wymaganych wartosci okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych

Skladowanie malerialow palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieuzytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji

L tak
ogélnej w piwnicach ] i =
Przechowywanie pefnych, niepelnych i.oproznionych butli przeznaczonych do gazéw palnych na nieuzytkowych poddaszach i strychach oraz w | [ tak
piwnicach :
Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemoZliwiajacy ich natychmiastowe uzycie w przypadku pozaru lub innego zagrozenia [ tak
powodujacego koniecznost ewakuacji
Blokowanie drzwi i bram przeciwpozarowych w sposeb uniemozliwiajacy ich samoczynne zamkniecie w przypadku powstania pozaru (] tak
lokalizowanie elementéw wystroju wnetrz, instalacji | urzadzen w sposob zmniejszajacy wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci | [ tak
wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych
Wykorzystywanie drogi ewakuacyinej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w ktorej naslepuje jednoczesna wymiana [ tak
publicznosci lub uzytkownikow, jako miejsca oczekiwania na wajscie do tej sali
| Uniemozliwianie lub ogranlczanle dostepu do gasnlc i .Jrzqdzen przemwpozarowych _ _ L] tak
) - Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do planiwwybuchowych urzqdzen cdma_zajqcych ) [ tak
Uniemazliwianie lub- ograniczanie dostepu do zradel wody do celow ppoz. ] tak
Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do urzadzen uruchamiajacych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi instalacjami oraz innymi [ tak
instalacjami wplywajacymi na stan bezpieczenstwa pozarowege obigkiu
Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do wyj$¢ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych ; [ tak
Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do wylacznikéw i tablic rozdzielczych pradu elekirycznego oraz kurkéw. glownych instalacji gazow [ tak
Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do krat zewnetrznych i okiennic, kidre zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny [ tak

otwiera sie od wewnatrz mieszkania lub pomieszczenia

Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do napelnianie gazem plynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu p|ynnego i w innych obiektach [T tak
nieprzeznaczonych do fego celu

Uniemozliwianie Iub ograniczanie dostepu do dystrybucja i przeladunek ropy naftowej i produkiow naftowych w' obiektach i na terenach ] tak
nieprzeznaczonych do tego celu

Opis, uwagi i zalgczniki: opisane w tabeli uchybienia usunigto w trakcie kontroli

7. Ocena dotyczaca wystepowania elementdw zagrozenia zycia ludzi — nie
stwierdzono.

8. Ocena dotyczaca wystepowania nieprawidtowos$ci powodujacych bezposrednie
niebezpieczenstwo powstania pozaru — nie stwierdzono.

9. Wyposazenie budynku w urzadzenia przeciwpozarowe

nr Rodzaj urzadzenia Wymagalnos¢ Wyposazenie

1| Stale urzgdzenia gasnicze Od O tak nie
2 Urzadzenia transmisiji alarmu i O [ tak nie
3 System sygnalizagji pozarowej ‘ O [ tak - B4 nie




4 Dzwigkowy system ostrzegawczy O [ tak & nie
5, Hydranty wewnetrzne O [0 tak B nie
6. Przeciwpozarowy wylgcznik pradu B B tak ' [ nie
7. Instalacja owietlenia ewakuacyjnego O [Jtak nie
8. Wentylacja pozarowa (garaz) O O tak X nie
9. Urzadzenia do usuwania dymu i ciepla O [ tak & nie
10. Urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu O [ tak nie
1. Bramy | zamknigcia pozarowe wyposazone w systemy sterowania O [ tak B nie
Opis, uwagi i zalaczniki: Funkcje przeciwpozarowego wylacznika pradu spefnia glowny wylgcznik pradu.
_
10. Sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna urzadzen przeciwpozarowych.
Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: przeciwpozarowy wytacznik pradu.
[_ ) ' Imig i nazwisko sprawdzajgcego Piotr Wycisto nr upr. 139/G1-
Data badania/protokolu 13 pazdziernika 2022 r. gﬂjﬁiﬁﬁkoﬁfﬁﬁl534?%%1
E/14478/21.
Numer protokoiu Bez numeru Nazwa firmy/adres -
Uwagi konserwatora | X bezuwag [ uwagi -
Uwagi kontrolujacega &1 bez uwag [ uwagi -
_Opis urzadzenia: przy gléwnym przylaczu elektrycznym .
W trakcie kontroli nie przeprowadzono proby zadzialania przedmiotowej instalacji.
Opis, uwagi i zalaczniki: Protokot dotyczy budynku przy ul. Nowe Osiedle 8. N
Imig | nazwisko sprawdzajgcego Piotr Wycislo nr upr. 139/G1-
—= Data badania/protokoiu 13 pazdziernika 2022 r. ,Et\);?r:;sézgléoﬁs;?;{Egﬁgég{-
E/14478/21.
Numer pratokofu Bez numeru Nazwa firmy/adres -
Uwagi konserwatora bez uwag [ uwagi -
Uwagi kontrolujacego Kbez iwag [ uwag -
Opis urzadzenia: przy glownym przy{qczu' elektrycznym .
W trakcie kontroli nie przeprowadzono proby zadzialania przedmiotowej instalacji.
Opis, uwagi i zalgczniki: Protoko dotyczy budynku przy ul, Opolskiej 11, N

1. Substancje zubozajace warstw 0zonowa oraz fluorowane gaz
w systemach ochrony przeciwpozarowych - nie wystepuija.

12. Wyposazenie budvnku w instalacje uzytkowe
(wypelni¢ w przypadku wystepowania)

1, Elektryczna tak [ nie
2; Odgromowa X tak & nie ]
3, Wentylacja grawitacyjna [Tak B nie
4, Kominowa (dymowa / spalinowa / wentylacyjna) B tak [Onie
5 Gazowa O tak B nie J




13. Sprawnosé techniczna i funkcjonalna instalacji uzytkowych

-Nazwa instalacji uzytkowej: instalacja elektryczna

Data badania/profokalu 21 sierpnia 2019 1, Imig i nazwisko ; &‘?;ns?;wusrgacﬂocki
R
Uwagi konserwatora B bez uwag [ uwag: -

Uwagi kontrolujacego B4 bezuwag O uwagi -

Uwagi i zalgczniki: Dotyczy budynku przy ul. Opolskiej 11 - Instalacja sprawna.

Data badania/protokoltu 17 sierpnia 2021 r, Imie i nazwisko 1. Janusz Pawetek

Numer protokolu - Numer uprawnien 1. E/016/895/20; D/016/896/20
Uwagi konserwatora | bez uwag [ uwagi. -

Uwagi kontrolujacego B! bez uwag 7 uwagi: -

Uwagi i zalgczniki: Dotyczy budynku przy ul. Nowe Osiedle 8 - Instalacja sprawna.

Nazwa instalacji uzytkowei: instalacia odgromowa

: . Imie | nazwisko 1. Piotr Wycislo
Data badania/protokolu 11 maja 2020 r. " g 2. Andrze] Rakowski
N otokolu Numer unrawnief 1 1. 139/G1-D/14483/21, 139/G1-
Hmerer 01/05/2020 4 EN14482121;
2. 139/G1-E/14478/21.
Uwagi konserwatora bez uwag O uwagi -
Uwagi kontrolujacego [ bez iwag [ uwag -
Uwagi i zalaczniki: Dotyczy budynku przy ul. Nowe Osiedle 8 - Instalacja sprawna.

; el Iimig | nazwisko 1. Roman Urban
Data badania/protokelu 21 sierpnia 2019 1. g 7. Wiestaw Sochocki
—— NUmer torawnien 1. G-1/D/534/2015; G-1/E/1455/2015
Rrotoke | 109 . 2. E/B15/16/6/16; DI§15/17/3/16
Uwagi konserwatora bez uwag [ uwagi -
Uwagi kontrolujacego bez uwag O uwag. -

Uwagi i zalaczniki: Dotyczy budynku przy ul. Opolskiej 11 - Instalacja sprawna.

Nazwa instalacji uzytkowej: przewody kominowe

Data badania/protokolu 22 grudnia 2022 r. Imig i nazwisko Aleksander Uliczka
Numer protokolu Bez numeru Numer uprawnien Mistrz Kominiarski
Uwagi konserwatora B4 bezuwag O uwagi -
Uwagi kontrolujacego bez uwag [ uwagi -

Uwagi i zalaczniki: Dotyczy budynku przy ul. Nowe Osiedle 8 - instalacja sprawna.

Data badania/protokolu 22 grudnia 2022 r. _ Imie i nazwisko Aleksander Uliczka
Numer protokolu Bez numeru Numer uprawn_w‘eﬁ Mistrz Kominiarski
Uwagi konserwatora [X] bezuwag [ uwagi -
Uwagi kontrolujgcego bez uwag [ uwagi--

Uwagi i zalgczniki: Dotyczy budynku przy ul. Opolska 11 - instalacja sprawna.




12, WYKAZ STWIERDZONYCH MIEPRAWIDLOWOSC!

1. | Zastawiona droga pozarowa be budynku przy ul. Nowe Osiedle 8. ‘ &] usunito w trakcie kontroli
2. | Sktadowanie materiatéw palnych na ewakuacyjngj klaice schedowej (drewniana —-% sunieio w trakcie kontroll
szafka) - budynek przy ul. Opolsgkiaj 11, klatka 111 o L K$i

W zwiazku ze stwierdzonymi nieprawidiowosciami:
1) Napodstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 Inaja 1971 1. Kedeks Wykroczen (Dz. Uz 20157, poz. 1094 (. ;. ) pouczono kontrotowanego o koniecznogei: zapewnienia
ewnienia wody do zewnetrznego gaszenia poZaru, dokonywania kontroli i przegladu

o0sobom przebywajgcym w obiekcie odpowiednich warunkow ewakuacy, zap

|

urzgdzen przeciwpozarowych. o
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15. Inne ustalenia. :

Brak.

16. Uwagi i zastrzezenia whniesione przez kontrolowanego

L -
Na tym pro’tc.k'c’mL zakoﬁczono.
Kontrolowany zostat poinformowany = o przystugujgcym - -mu - prawie ‘whnigsienia

o umotywowanych zastrzezen do protokotu. Protokét spisano na 7 stronach w 2-ch

Jednobrzmlqcych egzemplarzach I po zapoznaniu si¢ z jego trescig podpisano bez
zastrzezen -
Jeden egzemplarz protokotu pozostawiono kontrolowanemu.
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(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska stuzbowego kontrolowanego)

stanowiska sluzbowego kontrolu jgcego)




